ROMANIA

Judetul Mureg

Consiliul Local al Oragului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mures
Tel: (0265) 471410, Fax: (0266} 471376

E-mail: jernuti@cjmures.ro :

‘ HOTARAREA NR. 100/26.04.2022 |
privind aprobarea devizul general actualizat faza SF si a Studiului de fezabilitate pentru

obiectivul de investitie: ,, Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu
energie electricii in orasul Iernut, jud Mures”

Consiliul Local al oragului lernut, intrunit in sedinti ordinard de lucru in data de
26.04.2022;

Tinénd cont de Referatul de aprobare nr. 11098/15.04.2022 al Primarului Orasului
lernut, cu privire Ja aprobarea devizul general actualizat faza SF si a Studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investitie: ,,Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu
energie electricd in oragul Iernut, jud Mures”

Avénd in vedere Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului
lemut, cu privire la cele amintite mai sus;

Vizand avizul favorabil al Comsiei Urbanism din cadrul Consiliului local al Orasului
lernut, cu privire la proiectul de hotéirére supus dezbaterii;

Avind 1n vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art, 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completrile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile si
completarile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finanfele publice, cu meodificirile si
completérile ulterioare;

Tindnd cont de Hotérérea Consiliului Local Iernut nr. 19/ 31.01.2022 privind aprobarea
Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitic ,,Dezvoltarea
infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrici in orasul Iernut, jud Mures”

Dat fiind receptia studiului de fezabilitate pentru investitia ,,Dezvoltarea infrastructurii
de alimentare a vehiculelor cu energie electricd in orasul Iernut, jud Mureg”proiect nr. 1/2022,
intocmit de SC ELECTRIC LIGHT EXPERT SRL cu sediul in Sancraiu de Mures conform
contract de prestari servicii nr.495din 29.12.2022.

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 §i art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnici legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu modificirile
s1 completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art, 136, alin. 1 si
alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Adminjstrativ, cu modificarile si completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobi devizul general actualizat faza SF si a Studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investitie: ,, Dezvolfarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu
energie electricd in orasul Iernut, jud Mures”, conform Anexei, care face parte integranti din
prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotéardrii, se Incredinteazi Primarul orasului lernut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului Iernut.

Un exemplar din prezenta hotérére se comunica:

- Instituttei Prefectului - Judeful Mures;

- Primarului Orasului Iernut;

- Biroului Dezvoltare din cadrul O

- Spre afisare; '

PRESEDINTE DE SEDINTA, ONTRAS] AZA PENTRU LEGALITATE
MOLDOVAN ROBERT,ALEXANIDIRT] EE%E CRETAR GENERAL AL ORASULUI,
J?Qw - DORDEALAURA
Prezenta hotarare a fost adoptata qu votul ™ consil‘ia‘figa{%lroalul de llcansi( +E8msill ocal Termut



ELECTRIC LIGHT EXPERT SRL Prolect nri 172022

DEVIZ GENERAL - -faza SF s

Dezvoltarea infrastrucutrii de alimentare a vehiculelor cu energie electricd in Orasul Iernut; Judetul Mures

Denumire

ECAPITOLUL 1-C LTUTELT PENTRU-OBTINEREA SI AMENAL\REA TERENTILUT

L.1. |Objinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3, | Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0.00 0.00 0.00
-4- _{Cheltuieli oaraw’ proteciia utilitdfilor . _'_ 0.00 . _ 0.00

iC.-’.\'I’I'l'O'LUL 3. CHELTUIEL] PENTRU PROIECTARE S ASISTENTA

31 |Studi ) Bl 1,000.00 190.00 1,190.00
3.1.1, Studii de teren 1,000.00 190.00 1,196.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 Q.00 0.00
3.1.3. Alie studii specifice 0.00 0.00 .00
3.2, |[Documentatii-suport $i cheltuieli pentru objinerea de avize, acorduri §i autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3, |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 |Certificarea performaniel energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5, [Proiectare 21,000.00 17,290.00 108,250.00
3.5.1. Temi de proiectare 3,000,00 570.00 3,570.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucririlor de interventii si deviz

general 39,000.00 7,410,00 46,410.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii avizelor/ acordurilor/ 4,000.00 760.00 4,760.00
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 4,000.00 760.00 4,760.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 41,000.00 7,790.00 48,790.00
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0.00) 0,00
3,7. |Consultanis 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.7.1, Managementul de proiect pentru obiectul de investitii 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. |Asistenji tehnicd 7,000.00 1,330.00 8,330.00)
3.8.1. Asistentd tehnic din partea proiectantului 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lueririlor 1,000.00 380.00 2,380.00
3.8.1.2. pentru participarc.:a preiectantului 1a fazele incluse in programul de control al 1.000.00 0.00 0.00

lucrdirilor de execuie, avizat de citre Inspectoratul de Stat i Construcii ’ '
3.8.2. Dirigeniie de santier 5,000.00 5,950.00

Co AL CAPITOL 3
(CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVES E BAZA

I 4.1, |Constructii §i instalafii . 8,470.00 5,409.30 33,879.30
4.1.1. |Stajie de Reicdrcare pentru Autovehicule Electrice 28,470.00 5,409.30 33,879.30
4.2, |Montaj utilaje, echipamente tehnelogice §i funcfionale 15,000.00 2,850,00 17,850.00,
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 387,090.00 73,547.10 460,637.10
44 g;g:{::‘; l:chipamente: tehnologice i functionale care nu necesitd montaj §i echipamente de 0.00 0.00 0.00
4.5. |Dotari 0.00 ¢.00 0.00
4.6. |Active necorporale 0.00 0.00 0.00

i
iC/\P]'I‘OLUL 5- ALTE CHETUIELX

5.1. |Organizare de santier o ' 1,500.00 28500 1,785.00
5.1.1. Lucrdri de constructii 5i instalaii aferente organizéirii de santier 1,000.00 190.00 1,190.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii gantierului 500,00 95.00 595.00
5.2, |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,654.87 0.00 2,654.87
5.2,1. Comisioanele gi dobénzile aferente creditului biincii finanjatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2, Cota aferenti ISC pentru controlul calitdfii lucririlor de constructii 1,206.76 0.00 1,206.76




5.23. Cota a.ferenta 15C Pentru controlul "Statullll in amenajarea teritoriului, urbanism st 04135 0.00 241.35
pentru autorizarea iucréirilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC ' 1,206.76 0.00 1,206,776
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de construire/ desfiinare 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevizute 31,372.10 5,960.70 37,332 80/

Cheltuieli pentru informare si publicitate 9,000.00 1,710.00 10,710.00

CAPITOLYL 6 - CHELTUTELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SITES

Pregitirea personalului de exploatare

Probe tehnologice $i teste

" 932,418.59

Curs Euro BNR 4,945 22.03.2022
Data: Marie 2022
Beneficiar: Orasul lernut . Proiectant: ELECTRIC LIGHT EXPERT SRL
ing. Marc Mircea Valentin
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LUCRAREA NR 1/ 2022

Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie
electrica in Orasul lernut, Judetul Mures
- faza SF -

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITH:

1.1. Denumirea obiectului de investitii :
Dezvoltarea infrastrucutrii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica in Orasut lernut,
Judetul Mures

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:
Orasul lernut, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9 jud. Mures, tel 0265.471410, email

jernut@cjmures.ro.

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar}):
- Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei:
Orasul lernut, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9 jud. Mures, tel 0265471410, email

jernut@cjmures.ro.

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:
SC ELECTRIC LIGHT EXPERT SRL, Tg. Mures, str. Progresului, nr. 8/2 , jud. Mures, tel.

0723861970, e-mail: office@electricemures.ro .

2. SITUATIA EXISTENTA si NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI

Masinile electrice Tncep sa creasca in popularitate de la an la an, inclusiv in tara noastra. Ritmul
rapid de evolutie al tehnologiei, design-ul tot mai indraznet si atentia sporita la mediul inconjurator,
au condus catre o noua era a vehiculelor electrice.

n prezent Tn zona nu exist3 statii de reincdrcare rapid& pentru autoturismele cu propulsie
electrica sau hibrida. Zona propusa prin caietul de sarcini permite posibilitatea alimentarii cu energie

electricd a statiilor electrice de reincdrcare.
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2.1, Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de
investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre
analiza
-NU EXISTA UN STUDIU DE PREFEZABILITATE

2.2, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, struc-
turi institutionale si financiare

Masinile electrice genereaza mai putine emisii si sunt mult mai eficiente. 95% din energia
generata de cdtre o masind electrica este destinat3 punerii in miscare a autoturismului. Comparativ,
maginile cu combustie interna sunt eficiente in proportie de numai 30%, restul energiei fiind pierduta
prin zgomot si cdldura. La nivel global, in 2019 au fost inmatriculate 2,1 milioane de exemplare, iar
in Romania, vanzdrile au crescut cu peste 25% in primele patru luni ale anului 2020.

Infrastructura statiilor de reincarcare este in crestere, dar fenomenul de “range anxiety —
(frica de autonomie a masinii)”, este in continuare pronuntat.

Viteza de reincarcare, infrastructura de mentenanta si costul de productie urmeaza s se
schimbe dramatic in urmatorii ani. A conduce o masina electrica va reprezenta normalitatea pentru
multe persoane, iar guvernele si companiile de energie isi seteazé teluri marete pentru a ajuta la
realizarea acestei schimbari.

Comisia Europeana a stabilit obiective ambitioase pentru eliminarea treptat3 a vehiculelor cu
combustibili conventionali din mediul urban si pentru a reduce dependenta noastra de importurile
de petrol, cdt si pentru a reduce gazele cu efect de sera si poluarea aerului si fonic3 locala. Cartea
Alb3 2011 solicita reducerea la jumatate a utilizirii de magini cu alimentare conventionald in
transportul urban pana in 2030 si eliminarea completd pana in 2050.

Politica si legislatia europeand dezvolta standarde de mediu mai ridicate pentru orase, fapt
ce afecteaza planificarea transportului. Vehiculele curate si eficiente din punct de vedere energetic
careau un rol important de jucat in politica climatica si energeticd a Uniunii Europene si electrificarea
transportului (electro-mobilitatea) reprezinta prioritati pentru strategiile europene climatice si de
eficientd energetica.

In acest context infiintarea de statii de reincdrcare a masinilor electrice este un pas important
in realizarea dezideratelor de reducere al gazelor cu efect de sera.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Obiectivul fundamental al prezentului studiu este analiza situatiei actuale pentru a stabili
etapele de implementare a strategiei de montare a unei statii de reincircare pentru automobile
electrice.
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Statiile de reincdrcare trebuie si fndeplineascs conditiile prevdzute de normele impuse,
fiziologice, de sigurant3, in urmitoarele conditii:
- reducerea poludrii cu gaze cu efect de sera;
- utilizarea rationala a energiei electrice;
- reducerea cheltuielilor anuale de exploatare;

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificirii necesitatii obiectivului de investitji

Potrivit Asaciatiei Producitorilor si Importatorilor de Automobile (APIA)Achizitiile de
autoturisme electrice si hibride in Roménia, dar si in Europa, au cunoscut o crestere importants in
primul trimestru din 2020 si in contextul pandemiei de COVID-19, desi evolutia generali a pietei auto
a fost una negativa.

Pe masurd ce vanzirile de vehicule electrice continui sa creasca, exista implicit si o cerere
mai mare de puncte de reincircare, deoarece alimentarea cy energie se face fntr-un timp mai
indelungat decat umplerea unui rezervor auto cu benzina sau motorina.

Th Romania, evolutia din primul trimestru 2020 a autoturismelor “verzi” este una pozitiva,
acestea ajungénd la o cota de piatd de 5,7%, fats de doar 4,1% cit aveau in anul anterior, atdt ca o
consecinta a scaderii volumelor autoturismelor cu motoare termice (benzing, diesel} dar si ca urmare
a unui volum superior celui inregistrat anul trecut (1.575 de unitati in 2020 fat4 de 1.469 de unitati
in 2019).

Tn acest context, cresterea numarului de statii de Tncircare este o conditie care se impune

pentru incurajarea si dezvoltarea parcului de autovehicule electrice.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Dezvoltarea infrastructurii de reincircare este un instrument util pentru ca localitatile s3
poatd creste numarul masinilor electrice conduse de citre clienti si flote comerciale. Strategia UE
privind transportul ecologic, mizeaz3 pe extinderea infrastructurii de reincdrcare la nivelul UE si pe
cresterea numarului de statii de reincircare.

Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA} a precizat in luna octombrie 2020
cd extinderea retelei de statii de incircare nu tine pasul cu cresterea puternici a vanzirilor de
automobhile electrice si c& existd riscul ca lipsa infrastructurii de refncircare s3 afecteze actualii si
viitorii posesori de automobile electrice.

in prezent majoritatea constructorilor importanti ofers pe piatd Masini Electrice si Masini
Electrice cu Alimentare la Priz3,

Spre deosebire de alte schimbéri treptate pentru vehicule si functionarea acestora,
dezvoltarea infrastructurii de reincéircare este un pas care va afecta pentru totdeauna mediile urbane
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si rurale. Beneficiile reduceri poludrii fonice si a aerului, vor face ca localitatile s3 devind locuri mai
bune pentru locuit, lucru sau recreere.
Pentru a beneficia de aceste facilitati, localitatile vor trebui sd faca primul pasin etapa initiald,
prin furnizarea de puncte de reincircare pentru vehiculele electrice.
Orasul lernut si-a propus ca tn urmatorii ani s atingd urmdtoarele obiective:
e dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electricd;
e dezvoliarea transportului ecologic pentru .
Obiectivu! principal preconizat a fi indeplinit prin realizarea investitiei, este implementarea si
dezvoltarea infrastructurii de reincarcare si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in

transporturi.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA 3 PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNI
TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITHI

Pentru realizarea obiectivelor propuse in prezenta documentatie se prezintd doua variante:

VARIANTA 1

Amplasarea statiei se va face in locurile identificate de Primdria Orasului lernut ca
fiind oportune din punct de vedere al accesului rutier respectiv al alimentarii cu energie
electrici, conform planurilor de situatie.

3.1. Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului

Locatiile unde se vor monta statiile de reincarcare se afld pe domeniu public/privat, in
intravilanul Orasului lernut inscris in cartea funciara CF nr 54454 , str. Libertatii, respectiv CF nr.
54460, str. Dacia Traiana, respectiv CF nr. Cadastral Domeniul Public, str. Mihai Eminescu.

Conditii obligatorii pentru amplasament:

- S3 asigure spatiul necesar amplasarii unei statii cu doud puncte de refncdrcare, avand ca-
pacitatea de incarcare rapida in curent continuu de 50kW si 22kW in curent alternativ.

- S& asigure acces autovehiculelor conform reglementarilor rutiere n vigoare, astfel incat
la cererea factorilor de decizie din primarie, stationarea masinilor electrice pentru rein-
circare se va realiza paralel, perpendicular sau in spic fata de axul drumului;

- 53 asigure acces nediscriminatoriu al publicului la statia/statiile de reincdrcare instalate;

- S3va beneficieze de semnalizarea corespunzatoare;

- S asigure vizibilitatea statiilor electrice de reincarcare n corespondenta cu standardele
europene si nationale;

- S3 existe in zoné posibilitatea alimentirii continue cu energie electrica la puterea nece-

sara;
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b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Accesul la amplasament se poate face pe drumurile nationale si judetene aflate in zona.

¢} orientiri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes natu-
rale sau construite;
Irelevant pentru specificul proiectului.

d) surse de poluare existente in zong;
n zond nu existe surse de poluare semnificativa care sa afecteze intr-un fel implementarea si

fonctionalitatea proiectului.

e} date climatice si particularitati de relief;
Amplasamentul se afld in Depresiunea Colinara a Transilvaniei marginitd de cele trei ramuri
carpatice, avand un relief format din depresiuni submontane, intracolinare, culoare depresionare

sau dealuri precum si o climd temperat continentala.

f} existenta unor: - retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/pro-

tejare, in masura in care pot fi identificate;

Retelele edilitare {telecomunicatii, electrice, gaz, apa si canal) existente sunt realizate prin
racorduri subterane sau aeriene de care se va tine cont la fazele urmatoare de proiectare.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau fn zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice Tn cazul existentei
unor zone protejate sau de protectie — nu este cazul;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine

publicd si sigurantd nationald — nu este cazul;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

- date privind zonarea seismica - din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este
incadrat in zona de macroseismicitate I= 71, pe scara MSK, conform SR 11100/1-93, pen-
tru o perioad3 de revenire de 50 de ani. Dupd Normativul P100-1/2013, amplasamentul
se afl3 situat in zona caracterizaté prin valori de vérf ale acceleratiei terenului de proiec-
tare ag = 0,15g si din punct de vedere al perioadei de control (colt}, amplasamentul este
caracterizat ptin Tc = 0,7sec, pentru cutremure avand mediul de recurentd IMR= 225 ani;

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea con-
ventionald si nivelul maxim al apelor freatice - Adancimea de inghet n terenul natural,
conform STAS 6054-77, este de -0,80 - 0,90m.;

8
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- date geologice generale — Nu este cazul;

- date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomand3rile pentru fundare si consolidari, h3rii de zonare geotehnicd, arhive accesibile, dupa
caz; - nu este cazul;

- incadrarea in zone de risc {cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementérile tehnice in vigoare — nu este cazul;

- caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic — Nu e Cazul.

in ceea ce priveste chimismul apelor subterane, din lucrdrile de specialitate executate
anterior reiese ci apa subterand nu prezinta concentratii depdsite la capitol de agresivitate sulfitica
fatd de betoane/metale, conform STAS 3349-64.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si teh-
nologic

Pe amplasament exista in fiecare locatie minim 2 locuri de parcare disponibile care pot fi

utilizate in cadrul proiectului.

Solutia constructiva din Varianta 1 se compune din:

- Bransament/Racord electric conform avizelor tehnice de racordare nr. 7030220211672
din 15.03.2022 — Orasul lernut, str. Dacia Traiana, nr. 7030220211668 din 15.03.2022 —
Orasul lernut, str. Libetdtii, prevazute cu bloc de masura si protectie trifazat BMPT 125A
si priza de pdmant cu rezistenta de dispersie de 4 ();

Bransamentul/Racordul electric din Orasul fernut, str. Mihai Eminescu se va realiza din
blocul de ma3suri si protectie trifazat BMPT 125A existent.

- Firid3 de racord tip E1 cu montaj la sol, de exterior cu IP>54, cofectionata din poliester
armat cu fibra de sticld previzuts cu o prizé de pdmant cu rezistenta de dispersie de 4 Q;

- statie de reincércare a autovehiculelor, amplasatd conform planului de situatie electrice,
avand doua puncte de reincarcare - echipatd cu loc pentru montarea ulterioard a unui
sistem integrat de stocare energie in baterii (3,6 KWh inmagazinare cu putere de 14 KW)
. Statia va asigura incircarea a doud automobile simultan la o putere maxima de 22KW
AC (incircare type 2) si 50 kW DC (incdrcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul
incarcarii dorit. Locurile de parcare aferente statiei de reincarcare vor fi marcate si evi-
dentiate corespunzator;

- Coloan3 electrics subteran intre blocul de masur si protectie trifazat BMPT 125A si fi-
rida de racord executata cu cablu tip ACZXABY 3x70+35;

. Coloana electrich subterand intre firida de racord si statia de reincarcare executata cu
cablu tip C2XABY 5x35;
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Statia de refncércare va utiliza comunicarea prin protocol tip OCPP -Open Charge Point
Protocol- minim 1.5 si va dispune de meniu in limba engleza,romana si maghiara.

Statiile de refncarcare vor respecta urmatoarele ceringe:

e vor respecta Standardu! IEC 61851;

e statiile de incircare vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule,
conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru incarcarea in curent alternativ, si cel
putin cu conectori ai sistemului de reincdrcare combinat Combo 2, conform descrierii din
Standardul EN62196-3, pentru incdrcarea in curent continuu;

o statiile de fncércare vor dispune de un acces deschis de management si operare care s
permitd identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitatii, disponibilitatii,
cantitatii de energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie s& permita interco-
nectarea §i comunicarea cu alte instalatii similare in timp real;

Echipamentele propuse pentru realizarea Variantei 1 trebuie sa respecte figele

tehnice anexate prezentei — Anexa 2 — FT1, FT3

3.3. Costurile estimative ale investitiei
Costurile aferente investitiei de lucrdri se regasesc in anexa 1 — deviz general varianta
1- atasatd prezentei documentatii.

3.4, Studii de specialitate
- studiu topografic este anexat prezentei documentatii;
- studiu geotehnic si/sau studii de analizd gi de stabilitatea terenului;
Nu este cazul;
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul;
_ studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficien{d ridicata
pentru cresterea performantei energetice;
Echipamentele propuse in acest studiu sunt de ultimi generatie in domeniul lor;
- studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul;
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale cdror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate
publica;
Nu este cazul ;
- studiu peisagistic n cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii verzi
si peisajere;
Nu este cazul;
- studiu privind valoarea resursei culturale;

1
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Nu este cazul;
_studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul;

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
Graficul de realizare al investitiei se regdseste in Anexa 3.

Varianta 2

3.1. Particularitati ale amplasamentului

Locatiile unde se vor monta statiile de reincdrcare se afld pe domeniu public/privat, in
intravilanul Orasului lernut Tnscris n cartea funciara CF nr 54454 , str. Libertatii, respectiv CF nr.
54460, str. Dacia Traiana, respectiv CF nr. Cadastral Domeniul Public, str. Mihai Eminescu.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic

Pe amplasament exista minim 7 locuri de parcare disponibile care pot fi utilizate in cadrul

proiectului.

Solutia constructiva din Varianta 1 se compune din:

- Bransament/Racord electric conform avizelor tehnice de racordare nr. 7030220211672
din 15.03.2022 - Orasul lernut, str. Dacia Traiana, nr. 7030220211668 din 15.03.2022 —
Orasul lernut, str. Libetatii, prevazute cu bloc de m3sura si protectie trifazat BMPT 125A
si prizd de pdmant cu rezistenta de dispersie de 4 Q;

Bransamentul/Racordul electric din Orasul lernut, str. Mihai Eminescu se va realiza din
blocul de misura si protectie trifazat BMPT 125A existent.
- Firid3 de racord tip E1 cu montaj la sol, de exterior cuIP>54, cofectionat din poliester armat
cu fibra de sticld prevdzutd cu o prizd de pdmant cu rezistenta de dispersie de 4 Q;

- statie de reincarcare a autovehiculelor, amplasatd conform planului de situatie electrice,
avand doua puncte de reincarcare - echipatd cu sistem integrat de stocare energie in
baterii (3,6 KWh inmagazinare cu putere de 14 KW) . Statiava asigura incarcarea a doua
automobile simultan |a o putere maxima de 22KW AC (incarcare type 2) si 50 kw DC (in-
circare CHAdeMO sau COMBO), in funciie de tipul Incarcarii dorit. Locurile de parcare
aferente statiei de reincarcare vor fi marcate si evidentiate corespunzator;

- Coloand electrica subterana intre blocul de misura si protectie trifazat BMPT 125A si fi-
rida de racord executata cu cablu tip AC2XABY 3x70+35;

- Coloani electrici subterana intre firida de racord si statia de reincarcare executata cu
cablu tip CZXABY 5x35;
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Statia de reincarcare va utiliza comunicarea prin protocol tip OCPP -Open Charge Point
Protocol- minim 1.5 si va dispune de meniu in limba engleza,roméana si maghiara.

Statiile de reincdrcare vor respecta urmatoarele cerinte:

e vor respecta Standardul IEC 61851;

e statiile de incircare vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule,
conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru incircareain curent alternativ, gi cel
putin cu conectori ai sistemului de refncdrcare combinat Combo 2, conform descrierii din
Standardul EN62196-3, pentru Incarcarea in curent continuu;

e statiile de incdrcare vor dispune de un acces deschis de management i operare care sa
permitd identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitatii, disponibilitatii,
cantitatii de energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie sé permita interco-
nectarea si comunicarea cu alte instalatii similare in timp real;

Echipamentele propuse pentru realizarea scenariului 2 trebuie sa respecte fisele

tehnice anexate prezentei — Anexa 2-FT2,FT3

3.3. Costurile estimative ale investitiei
Costurile aferente investitiei de lucrari se regisesc in anexa 1 — deviz general varianta 2-

atasatd prezentei documentatii.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz:
- studiu topografic este anexat prezentei documentatii;
- studiu geotehnic gi/sau studii de analizi si de stabilitatea terenului;
Nu este cazul;
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul;
- studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd
pentru cresterea performantei energetice;
Echipamentele propuse in acest studiu sunt de ultimi generatie in domeniul lor;
- studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul;
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale cdror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauzi de utilitate
publica;
Nu este cazul ;
- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii verzi
si peisajere;
Nu este cazul;
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- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul;

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul;

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Graficul de realizare al investitiei se regaseste in Anexa 3

4, ANALIZA FIECARUI SCENARIU/OPTIUNE TEHNICO-ECONOMICA PROPUSA
41. Prezentarea cadrului de analiza

Scopul prezentei documentatii este conform temei de proiectare elaborarea unei analize
tehnico-economice, In vederea identificarii si fundamentarii oportunitdtii de realizare a unei statii
de refncdrcare autovehicule cu doua puncte re redncarcare de 22 kW respectiv 50 kW.

Pericada de executie a lucrarilor va fi de aproximativ & luni calendaristice.

Pentru analiza optiunilor si fezabilitatea scenariilor s-a ales un orizont de timp de 10 ani.
Scenariile selectate pentru analiza au tinut cont de masura in care contribuie la atingerea obiectivelor
privind refncarcarea masinilor electrice si valoarea adaugata a proiectului comparativ cu varianta in
care proiectul nu ar fi implementat. Astfel, au fost analizate 2 scenarii, considerate reprezentative in
contextul prezentat al proiectului:

SCENARIUL zero (varianta fara investitie), reprezinta varianta fara nici o interventie. Aceasta
varianta mai poarta denumirea si de Scenariul “fara proiect”.

Acest scenariu presupune cd proiectul nu se realizeaza. Analiza financiara ar trebui construita
pe baza costurilor actuale de operare. Nivelul costurilor de intretinere si operare este zero in acest
caz.

SCENARIUL cu implementarea proiectului, implica realizarea investitiei de montare a trei
statii de reincarcare in Qrasul lernut.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia
Nu este cazul.

43. Situatia utilitatilor si analiza de consum
Singura utilitate necesara pentru functionarea statiei de reincdrcare este alimentarea cu

energie electrica furnizata prin operatorul de distributie a energie electrice DEER, SDEE Mures.
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Solutia de alimentare cu energie electricd este prevazuta in: - Bransament/Racord
electric conform avizelor tehnice de racordare nr. 7030220211672 din 15.03.2022 — Orasul lernut,
str. Dacia Traiana, nr. 7030220211668 din 15.03.2022 — Orasul lernut, str. Libetatii, prevdzute cu bloc
de misurd si protectie trifazat BMPT 125A si prizé de padmant cu rezistenta de dispersie de 4 ();

Bransamentul/Racordul electric din Orasul lernut, str. Mihai Eminescu se va realiza din blocul
de masura si protectie trifazat BMPT 125A existent.

4.4. Sustenabilitatea realizérii obiectului de investitii
a) Impactul social si cultural, egalitatea de sanse:

Necesitatea si oportunitatea investitiei este rezultatul direct al faptului cd infrastructura
pentru statii de reincircare a masinilor electrice nu existd aproape deloc. Avand in vedere tendinta
de cresterea numdrului de masini electrice la nivel national, implicit si a celor care tranziteaza
localitatea, imbunatatirea nivelului de trai al locuitorilor, se impune crearea unei infrastructuri de
statii de reincércare rapida a masinilor electrice.

0 buni parte a efectelor favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat si nu au fost luate in

calcul Tn cadrul analizei eficientei proiectului.

b) Estimari privind forta de munca:

n faza de executie, se estimeaz3 crearea unui numar de minim 6 locuri de munca timp de 0
juni. Acestea nu sunt suportate de cdtre beneficiar intrucat executia lucrdrii cade in sarcina unui
executant.

Tn faza de operare, in functie de modalitatea prin care se va asigura intretinerea sistemului,
se estimeaza ¢ vor fi necesare un numar de minim 1 persoani cu doua ore care sa efectueze operatii
de supraveghere a functiondrii statiilor de reincarcare sau de remediere periodicd a defectiunilor

aparute.

¢) Impactul asupra factorilor de mediu, asupra biodiversitatii

Protectia mediului constituie o obligatie a autoritdtilor administratiei publice, centrale si
locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice, statul recunoscand tuturor persoanelor
dreptul la un mediu sanatos.

Solutiile tehnice propuse in prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra
mediului, in conditiile de siguranta si eficientd in toate fazele: proiectare, executie si exploatare.

Pe toata durata de viata a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin SR EN IS0
14001/2005.

Prin lucririle prevazute in prezentul proiect nu sunt afectati factorii de mediu si nu se impun
lucrari de reconstructie ecologicd, deci nu necesita studiu de impact asupra mediului.

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

1
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Protectia calitatii apelor

Instalatiile electroenergetice proiectate nu au surse gi poluanti posibil poluante, pentru apele
de suprafata si subterane.

Protectia aerului

n timpul executiei sursele emitatoare de noxe sunt produse de masinile si utilajele folosite
pentru realizarea lucrdrilor. De asemenea pe tot parcursul deruldrii lucririlor se vor lua masuri de
reducere la maxim a prafului, atat prin udare cat si prin manevrarea cu grija a utilajetor folosite. Tn
timpul functionarii si exploatarii, instalatiile proiectate nu vor produce noxe, neexistand nici o forma
de emisie.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Tn timpul executiei lucrarilor sursele emitatoare de zgomot si vibratii sunt produse de maginile
si utilajele folosite pentru realizarea lucrdrilor. Deoarece fin locatiile propuse pentru amplasarea
statiilor de reincarcare sunt impuse restrictii orare referitoare la zgomotul produs de magini si utilaje,
lucrarile se vor executa pe timpul zilei, inafara intervalului orar 22-06.

Instalatiile proiectate nu produc zgomote si vibratii in timpul functionaril.

Protectia impotriva radiatiilor
Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul thconjurdtor, oameni si
animale.

Radiatiile electromagnetice produse nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului.

Protectia solului si subsolului

Pentru executia lucrdrilor sunt necesare sapdaturi mecanizate sau manuale pentru pozarea
si/fsau protejarea cablurilor de alimentare a statiilor de reincircare. La utilajele folosite la executia
lucrarilor se vor lua masuri de prevenire a scurgerilor de produse petroliere.
Terenul afectat de sipiturd va fi readus la parametrii anteriori inceperii lucrarilor energetice si va fi

nivelat si curdtat de deseuri.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Pe perioada executiei cdt si in timpul functionarii, instalatiile proiectate nu au surse de

poluare pentru ecosistemele terestre sau acvatice.

Protectia asezirilor umane si altor obiective de interes public
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Asezarile umane, respectiv obiectivele invecinate amplasamentului instalatiilor proiectate nu

vor fi afectate de instalatiile electrice proiectate.

Gospodarirea deseurilor

Deseurile rezultate in urma lucridrilor de demontari vor fi gestionate de catre executantul
lucrrilor, respectiv pidmantul si molozul vor fi transportate i depozitate prin grija executantului, in
locuri special destinate acestor tipuri de degeuri.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Instalatiile de distributie a energiei electrice existente precum si cele proiectate nu produc si
nu folosesc substante toxice. Protectia impotriva electrocutarilor la instalafiile proiectate se
realizeazd conform prevederilor standardizate ( STAS 12604/5- 90 }.

d) Impactul obiectivului de investitii raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se incadreaza, dupa caz.

Nu este cazul.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd dimensionarea obiectului de inves-
titii

Nu este cazul.

4.6. Analiza financiar3, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizatd net3, rata intern3 de rentabilitate, sustenabilitatea
financiara
Analiza financiarad pentru proiectul de investitii propus a fost fntocmita n baza Ghidului

pentru Analiza Cost - Beneficiu a proiectelor de investitii.

Analiza financiari are ca scop utilizarea previziunilor fluxului de numerar a! proiectului pentru
a determina indicatorii de performantd financiard precum: fluxul cumulat, rata internd de
rentabilitate a investitiei sau a capitalului si valoarea netd actualizatd corespunzatoare.

Analiza financiara si economica reprezintd un instrument necesar in luarea deciziilor de
alocare a resurselor in cazul proiectelor de investitii atat private cat si publice.

Aceasta este o modalitate de evaluare a unei achizitii sau a unui proiect din punctul de vedere
al eficientei economice. In esenta, consta in compararea costurilor totale cu beneficiile exprimate in
termeni financiari.

Analiza financiard este alc3tuitd dintr-o serie de tabele care furnizeaza informatii cu privire
la detalierea datelor financiare ale investitiei de capital pe categorii de activitdti, la costurile si
veniturile aferente pericadei de exploatare, la sursele de finantare, la analiza fluxului de numerar

pentru sustenabilitatea financiara a proiectului.



. of fice@electricemures.ro
R ] wiww electricemuresro

= . = Str. ProgresuUli 8/2, Targu Mures 540457, jud. Mures

Tel [Fox: 0365.432.382

FLECTRIC LIGHT EXPERT Mabil: 0723.841.97C

Th vederea Tntocmirii analizei financiare, s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

. Orizontul de timp;

° Determinarea costurilor totale;

. Veniturile generate de proiect;

) Valoarea reziduala a investitiei;

. Corectia pentru inflatie;

. Determinarea ratei actualizarii;

. Determinarea indicatorilor de performanta

Ipoteze utilizate:

) perioada de analizd: 10 de ani:
. timp de implementare proiect - 6 luni;
. rata de actualizare utilizat3 in actualizarea fluxurilor financiare de numerar: 5%;

e costurile de intretinere si operare au fost estimate la nivelul unei functionari optime a tuturor
obiectelor prevazute in proiect;
] rata co-finantérii: nu este cazul

Analiza cost beneficiu a fost realizata in moneda lei. Este recomandat realizarea analizei
financiare si economice in moneda lei pentru a evita eventualele distorsiuni care pot aparea din
evolutia cursului.

Pe langd costurile de investitie, proiectul genereazd si cheltuieli pe termen lung, pentru
intretinerea si repararea structurii modernizate, reprezentdnd cheltuieli ulterioare etapei de
implementare.

Costurile de exploatare sunt reprezentate de costurile cu mentenanta si fnlocuirile aferente
noii infrastructurii create prin proiect. La acestea se adaugd costurile viitoare cu energia electrica.

Analizele financiare si economice au fost realizate in preturi constante 2021.

Costul de investitie luat in considerare este costul total al proiectului conform Deviz general,
cu TVYA. Valoarea este de 932.418,59 lei.

Costul total al proiectului este format din:

o Costuri de pregitire (servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea si conceperea proiec-

tului)

e Costuri cu investitia.

Termenul de realizare a investitie este de 6 luni, iar costurile proiectului au fost repartizate

pe aceasta perioada astfel:

INV (cu TVA) INV (faraTVA) |
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1. valoarea totald (INV), inclusivTVA/  [932.418,59 783.968,92
fara TVA

- constructii-montaj (C+M); 287.209,82 241.351,95
2. esalonarea investitiei (INV/C+M): INV C+M

- anul | 932.418,59 287.209,82
-anulll 0,00 0,00

Valoarea reziduala

Pentru tarile care folosesc valoarea reziduala cel mai comun mod de estimare este folosirea

amortizarii “liniare” (% fix din valoarea originala pe an).

Pentru estimarea valorii reziduale s-au luat in considerare urmitoarele date:

\Valoare investitie
(Lei)

Durata
economica de viata
{ani)

Valoarea reziduala
(Lei)

Constructii si instalatii /
echipamente

932.418,59

10

0,00

In conditiile prezentate mai sus, valoarea reziduala va fi luata in considerare in anul 10 al

perioadei de analiza |a valoarea de 0,00 Lei. Deprecierea investitie pentru calculul valorii reziduale a

fost calculata incepand cu momentul receptiei investitiei (anul 1 din previziune).

Costurile de intretinere, operare si administrare

Costurile de intretinere sunt costuri care apar in perioada operationala a proiectului si sunt

destinate mentinerii proiectului la un nivel de calitate care sa permit atingerea indicatorilor de

eficienta ai proiectului.

Factorii care influenteazd aceasta categorie de costuri sunt:

- Standardul de calitate at infrastructurii;

- Conditiile de clima;

- Politica de intretinere a infrastructurii.

Entitatile implicate si beneficii obtinute
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Analiza financiar-economica utilizeazd o metodologie specifica determinata de faptul ca
realizarea proiectului genereaza intrari si iesiri financiare directe.
Analiza estimeaza intrarile si iegirile financiare pentru entitatile implicate, atat separat, cat si
la nivel consolidat.
Entitatile considerate in analiza economica sunt:
Primaria Orasului lernut
Aceasta entitate va beneficia in urma realizarii proiectului in primul rénd datorita faptului ca
sunt responsabile cu intretinerea acestuia.
Aceasta entitate va avea urmatoarele sarcini:
e asigurarea finantarii pentru realizarea proiectului;
e contractarea constructorului si a furnizorului de echipamente;
e acceptarea lucrarii in momentul finalizarii acesteia;
¢ intretinerea anuala pe intreaga durata de viata a proiectului si ulterior.

Beneficiile vor consta in:

. Cresterea notorietatii si sporirea imaginii proprii;
. Utilizarea rationala si eficienta a resurselor energetice.
. Venituri financiare din exploatare.

Costurile directe generate de proiect sunt costurile de operare, de capital si costurile de
intretinere curentd si periodicd. Ele au fost cuprinse si in cadrul analizei economice pentru a

cuantifica efectul economic global al proiectului.

Utilizatorii statiilor publice de reincarcare
Utilizatorii statiilor de reincarcare va fi populatia care foloseste magini electrice. Aceasta
categorie va obtine cele mai mari beneficii in urma implementarii proiectului si va consta in economia

de resurse energetice folosite la deplasarea cu masina.

Populatia Orasului lernut
Aceasta categorie va obtine cele mai mari beneficii in urma implementarii proiectului:
¢ Reducerea nivelului poludrii in oras;
e Reducerea nivelului de zgomot in localitate, deoarece masinile electrice sunt silentioase.

Analiza éomparativa a scenariilor “Cu proiect” si “Fard proiect” va evidentia economiile
generate de implementarea proiectului.

Este de asteptat ca implementarea proiectului sa genereze un impact pozitiv asupra calitaii
vietii locuitorilor orasului lernut si au fost identificate si cuantificate beneficiile din realizarea

proiectului.
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Analiza financiara urmareste evolutia costurilor directe legate de lucrdrile de intrefinere
suportate de initiatorii proiectului (Orasul lernut).

Costul de investitie

in conformitate cu devizul general, valoarea investitiei propuse prin proiectul “ Dezvoltarea
infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electricd in Orasul lernut, Judetul Mures” se
ridicd la suma de 932.418,59 lei inclusiv TVA.

Costurl operationale

Costurile de operare sunt reprezentate de costurile de intretinere curenta si capitala pentru
obiectivele de investitie, costurile cu utilitatile precum si costurile cu personalul angajat. Aceste
costuri sunt suportate din bugetul Orasului lernut.

Toate costurile operationale sunt costuri generate exclusiv de implementarea proiectului.
Aceste costuri suplimentare se adauga costurilor actuale pe care orasul lernut le are cu intretinerea
infrastructurii existente la nivel local.

Costurile operationale identificate pe orizontul de timp al proiectului sunt structurate astfel:
¢ Costuri cu personalul angajat pentru operarea infrastructurii, intretinere si repa-
ratii curente - servicii externalizate.
Solutia propusa nu necesita personal suplimentar pentru exploatare, acesta fiind angajat
al unei societdti comerciale care va asigura exploatarea statiei.
in acestd situatie costurile de operare si intretinere se compun dintr-un abonament lunar
de 250 lei cu TVA inclus/statie respectiv 15 % din valoarea incasarilor, aceste componente
financiare fiind utilizate in prezent de societatile comerciale care asigura monitorizarea,
exploatarea si intretinerea statiilor de reincércare.
incepand cu anul al 3-lea se include la costurile de intretinere o componenta in cuantum
de de 1% din vaioarea investitiei.

Costurile aferente vor fi incluse in tariful de incdrcare.

¢ Cheltuieli cu utilitati
Cuprind cheltuieli cu energia electrica. Aceste cheltuieli vor fi incluse deasemenea n
tariful de Incarcare.

Varianta fara proiect
Tn aceasta varianta, orasul lernut nu are statii de reincircare si prin urmare nu are niciun cost
cu energia electrica.
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Varianta cu proiect

In aceasta varianta consumurile estimate sunt urmatoarele:

- in primul an se vor incarca in medie 2 masini / zi, fiecare masina incdrcand cca 25 kwh,
ceea ce inseamni, la un cost de 1,5 lei / kwh, la nivel de an un cost de 27.375,00 lei;

- in al doilea an se vor incarca in medie 4 masini / zi, fiecare masina incarcand cca 25 kwh,
ceea ce inseamna, 1a un cost de 1,5 lei / kwh, la nivel de an un cost de 54.750,00 lei;

- incepand cu al treilea an se vor incarca in medie 12 masini / zi, fiecare masina incarcand
cca 25 kwh, ceea ce insemna, la un cost de 1,5 lei / kwh, 1a nivel de an un cost de
164.250,00 lei.

Centralizare costuri de intretinere aferente implementarii proiectului

In analiza financiara, valorile costurilor de intretinere sunt urmatoarele (Valori cu TVA,

neactualizate, preturi An 2021}):

Cost exploatare ) Cheltuieli cu | Total costuri
. . Cost energie Abonament . .
An intretinere . o licenta de incrementale
. .. electrica monitorizare
instalatii exploatare anuale
Anl 0 27,375.00 6,000.00 5,998.71 39,373.71
An 2 0 54,750.00 6,000.00 10,720.59 71,470.59
An3 5,657.18 164,250.00 6,000.00 30,044,12 205,951.30
And 5,657.18 164,250.00 6,000.00 30,044.12 205,851.30
An5 5,657.18 164,250.00 6,000.00 30,044.12 205,951.30
Anb 5,657.18 164,250.00 6,000.00 30,044.12 205,951.30
An7 5,657.18 164,250.00 6,000.00 30,044.12 205,951.30
An8 5,657.18 164,250.00 6,000.00 30,044.12 205,951.30
AnS 5,657.18 164,250.00 6,000.00 30,044.12 205,951.30
An 10 5,657.18 164,250.00 6,000.00 30,044.12 205,951.30

Venituri operationale

Initiatorul proiectului doreste prin realizarea acestei investitii obtinerea unor beneficii de
natura economica si nu isi propune obtinerea unui venit de natura financiara particular pentru
proprietar sau utilizator.

Cu toate acestea, in cadrul tarifului de incircare pot fi oricind incluse componente care pot

genera venituri pentru administratia locala.
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Plan financiar de sustenabilitate pe perioada operationala

Sustenabilitatea proiectului a fost analizatd pentru perioada de analiza ludnd in caleul
urmadtoarele elemente:

- valoarea investitiei;

- sursele de finantare;

- cheltuielile de operare;

- cheltuielile de intretinere capitala; _

Fluxul de numerar {cash-flow) trebuie sa demonstreze sustenabilitatea financiara, care
consta in aceea ca proiectul nu este supus riscului de a rimane fir disponibilitati de numerar.

Solvabilitatea si viabilitatea sunt asigurate daca rezultatul cumulat al fluxului net de numerar
este pozitiv pe perioada intregului orizont de timp. In cazul in care conditia de sustenabilitate
financiara nu este indeplinitd (rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este negativ), se
procedeaza la revizuirea planului financiar tindnd cont de nivelul de suportabilitate si disponibilitate
al grupului tinta vizat de proiect.

Tntrucat proiectul nu este generator de venituri, sarcina acoperirii costurilor operationale ale
proiectului revine orasului lernut care isi asuma obligatia de a acoperi deficitul de cash. Alocarea
subventiilor bugetare se regiseste in tabelul de sustenabilitate financiara la capitolul de resurse
financiare.

Asa cum se observa din tabelul de durabilitate financiara, proiectul este sustenabil financiar,
fluxul de numerar net cumulat este pozitiv sau egal cu zero Tncepénd cu al 6-lea an de exploatare.

La capitolul surse atrase s-a luat in considerare valoarea de 380.000,00 lei asigurata de
Administratia Fondului de Mediu.

Pentru toate alternativele sustenabilitatea proiectului este aceeasi, respectiv beneficiarul va
acoperi initial din surse proprii costurile generate de proiect.

Toate cheltuielile aferente rubricii -total costuri anuale- se vor recupera din tariful de
incarcare fixat.

Valoarea capitolului de amortizari s-a stabilit luand in calcul sumele investite de beneficiar
care nu au fost acoperite de fondurile atrase.
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Total
Amortizaril costuri

ol . Surse Flux Flux

... | Cheltuieli|incluse in| anuale Surse . . \ .
Investitie . . . buget financiar | financiar

curente | tarifde |inclusein atrase
. . local anual cumulat
incarcare | tarif de
fncarcare

Anl) 565,718.38 | 39,373.71 | 30,953.06 |39,373.71 | 565,718.38 | 380,000.00 | -185,718.38 | -154,765.32
An?2 71,470.59 { 30,953.06 ! 71,470.59 0.00 0.00 0.00 -123,812.25
An3 205,951.30 | 30,953.06 |205,951.30 0.00 0.00 0.00 -92,859.19
An 4 205,951.30 | 30,953.06 |205,951.30 0.00 0.00 0.00 -61,906.13
AnsS 205,951.30 | 30,953.06 |205,951.30 0.00 0.00 0.00 -30,953.06

Anb 205,951.30 | 30,953.06 (205,951.30 0.00 0.00 0.00 0.00

An7 205,951.30 0.00 205,951.30 0.00 0.00 0.00 0.00

An 8 205,951.30 0.00 205,951.30 0.00 0.00 0.00 0.00

An9 205,951.30 0.00 205,951.30 0.00 0.00 0.00 0.00

An 10 205,951.30 0.00 205,951.30 0.00 0.00 0.00 0.00

Calculul indicatorilor de performanta financiara

Principalul scop al analizei financiare este calculul indicatorilor de performanta ai proiectului
(rata interna de rentabilitate a investitiei si a capitalului, valoarea actualizata neta si raportul
beneficiu/cost), prin utilizarea prognozelor fluxului de numerar.

Analiza financiara este dezvoltata din perspectiva proprietarului infrastructurii prevazute prin
proiect si se prezint3, in final, in doua tabele care sintetizeaza fluxul de numerar:

Un tabel demonstreazd rentabilitatea investitiei (FRR/C) (capacitatea veniturilor nete
operationale de a sustine costurile investitiei), fara a lua in considerare modul lor de finantare;

Celalalt calculeazd rentabilitatea capitalului (FRR/K), care inregistreaza, ca iesiri, pe langa
costurile operationale, costurile cu dobanzile, si contributia proprie {in momentul cind aceasta este
efectiv platita), contributia nationala, imprumuturile financiare (inregistrate la momentul cind au
loc rambursarile}, iar, ca intrari, veniturile operationale ale proiectului. Nu se va include in acest tabel
ajutorul public nerambursabil.

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiara este cea a fluxului net de
numerar actualizat. Astfel, fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt

luate in consideratie.
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Analiza financiara a proiectului va evalua:

- Profitabilitatea financiara a investitiei (se demonstreazé ca proiectul necesita interventie
financiara);

- Durabilitatea financiara a proiectului in conditiile interventiei financiare (se arata ca fluxul
net de numerar cumulat este pozitiv pe intreg orizontul de analiza - 10 ani).

Analiza cost-beneficiu financiara a fost realizata pe rezultatele incrementale ale proiectului

(scenariul cu proiect - scenariul fara proiect).

Principalii indicatori financiari de performanta ai proiectului sunt redati in tabelul urmétor:

Rentabilitatea proiectului la investitie

Preturi constante lei, cu TVA—2021

Perioada " Cheltuieli intretinere -

Investitie Investitie incremental Cash anual
An 1 565,718.38 39,373.71 -154,765.32
An 2 71,470.59 -123,812.25
An 3 205,951.30 -92,859.19
An 4 205,951.30 -61,906.13
An 5 205,951.30 -30,953.06
An 6 205,951.30 0.00
An7 205,951.30 0.00
An 8 205,951.30 0.00
An 9 205,951.30 0.00
An 10 205,951,30 0.00

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economici:
valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu
sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

Avand in vedere amplitudinea impactului economic si social al proiectelor de infrastructura
rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in masura in care sunt sustinute si completate
cu cele ale analizei socic-economice.

De regula, proiectele de infrastructura prezintd o rata interna de rentabilitate financiara mai
mica decat rata de actualizare. Faptul ca aceste proiecte nu prezinti o profitabilitate, finantarea lor
nu se poate realiza prin metode clasice, cum ar fi cea a imprumuturilor bancare.

Scopul declarat al proiectelor de infrastructura este bun&starea economica si sociala, ceea ce

poate fi masurat doar cu ajutorul indicatorilor de performanta din analiza socio-economica.

Metodologie
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Analiza socio-economica a fost realizata in conformitate cu indicatiile din Guide to Cost-
Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020.
Rationamentul analizei socio-economice este evidentiat in figura urmatoare:

Analiza socio economicé

ENPV>0

Prmectul este dezwabn dm
" punct de vedere economic i
con ce la o alocare judlczoasa
A resurselor '

r0|ectul este respms pentru ca
- proiectul-produce benef;cu
negatwe asupra reg|unu

Rationament analiza socio-economica
Etapele analizei socio-economice
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Principalele beneficii ale proiectului

Deoarece componenta principala a investitiei este reprezentata de realizare a unui sistem
public de reincarcare a masinilor electrice, proiectul va produce beneficii, in proportia cea mai
ridicata, de natura proiectelor sociale si de mediu.

Realizarea sistemului public de reincarcare a masinilor electrice va aduce atat beneficii

constand in reducerea costurilor pentru utilizatori dar si beneficii pentru locuitorii Orasului lernut.

Economii la costurile operationale pentru utilizatorii maginilor electrice

Prin implementarea proiectului se vor reduce cheltuielile cu deplasarea.

Beneficii pentru locuitorii Orasului lernut

Cele mai relevante beneficii generate de implementarea investitiei in perioada operationala
sunt beneficiile sociale:

¢+ Reducerea nivelului poludrii in oras;

¢ Reducerea nivelului de zgomot in orag, deoarece masinile electrice sunt silentioase.

Asigurarea acestor conditii optime se vor transpune in practica in urmdtoarele efecte:

- Imbunatatirea microclimatului social si astfel cresterea calitatii vietii;

- Reducerea nivelului de zgomot fapt ce se constituie intr-o diminuare in ceea ce privegte
stresul suferit de citre cetateni ca urmare a zgomotului produs de masini cat si costul

social cu eventualele cazuri care ar ajunge in sistemul medical de specialitate.

Asadar beneficiile pentru acest grup tinta au fost estimate de la o valoare de inlocuire, un
pret care ar fi fost perceput atat obtinerea gradului de “liniste” si respective a cresterii calitatii vietii.

Corectii: externalitati, fiscale, preturi contabile

Externalitati

Externalitatile sunt beneficii si costuri socio-economice care se manifesta dincolo de
,domeniul” proiectului si influenteazé bunastarea comunitatii fara compensatii monetare.

Externalitatile pot fi privite din punct de vedere economic, social sau impact asupra mediului
si pat fi diferentiate in functie de ciclul de viata al proiectului (lansare sau perioada investionala si
crestere si maturitate sau perioada operationala).

Perioada investitionala
in perioada investionala trebuie luate in calcul eventuale pierderi pe care utilizatorii

proiectului le pot inregistra ca urmare a implementdrii proiectului.
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Cele mai relevante beneficii generate de implementarea investitiei in perioada operationala

sunt beneficiile provenite din crearea conditiilor optime de viata si toate efectele descrise mai sus.

4.3.

Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Numim risc nesiguranta asociatd oricirui rezultat. Nesiguranta se poate referi la

probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in cazul in

care acesta se produce. Riscul apare atunci cand:

un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur

efectu! unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura

atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte.

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:

Identificarea riscului — se realizeaza prin intocmirea unor liste de control;

Analiza riscului — utilizeaza metode cum sunt determinarea valorii asteptate, simula-

rea Monte Carlo si arborii decizionali;

Reactia la risc — cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau reparti-

zarea riscului.

Tip
Tip de risc  Elementele riscului Actiune |Metoda Eliminare
Corectiva
Riscul Riscul de aparitie a unui eveniment care [Eliminare [Semnarea unui contract cu
constructiei jconduce la imposibilitatea finalizarii risc termen de finalizare fix
acesteia la timp si la costul estimat
Riscul de Riscul de aparitie a unui eveniment care [Eliminare Semnarea unui contract cu
intretinere  [genereazd costuri suplimentare de risc clauze de garantii extinse astfel
intretinere datoritd executiei lucrarilor incat aceste costuri sa fie
sustinute de executant
Asigurarea  [Riscul ca beneficiarul sa nu poata asigura Eliminare |Beneficiarul va studia
finantarii finantarea risc amanuntit documentatia astfel
incat sa nu apara o astfel de
situatie
Solutiile Riscul ca solutiile tehnice sa nu fie Eliminare [Beneficiarul impreuna cu
tehnice corespunzdtoare din punct de vedere risc proiectantul vor studia
tehnologic amanuntit documentatia astfel
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incat s3 fie aleasa solutia

tehnica cea mai buna.

Grad de Riscul ca locuitorii sa nu aprecieze Eliminare [Realizarea unei promovari
atractivitate [sistemul nou creat, chiar sa vandalizeze sifrisc intense a investitiei in zona.
scazutd a astfel sa nu se realizeze beneficiile

proiectului  |prevdzute

Preturile Riscul ca preturile materialelor si creasci|Diminuare [Semnarea unui contract de
materialelor [peste nivelul contractat risc execufie ferm cu durata
specificata si urmarirea

realizérii programului conform

grafic.
5. VARIANTA/OPTIUNE TEHNICA RECOMANDATA
Scenariul recomandat este scenariul nr.1
5.1. Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar

al sustenabilitatii si riscurilor

Din punct de vedere tehnic cele doua variante sunt similare. Singura diferenta este cain cazul
Variantei 2, statiile vor fi echipate cu un sistem integrat de stocare a energiei in baterii care va asigura
stabilitatea in alimentare a acestora, iar statiile prevézute in Varianta 1 vor avea posibilitatea de
echipare cu acest sistem . Datoritd faptului ca solutia de alimentarea cu energie electrica se poate
asigura la parametri de calitate nominali pe intreaga duraté a zilei, nu se impune asigurarea unei
catititi de energie electrica stocatd in baterii. Numarul statiilor de alimentare este similar in ambele
scenarii.
5.2. Selectarea si justificarea scenariului optiunii recomandate

Recomandarea alegerii solutiei din varianta 1 se datoreaza echipamentelor propuse, care se
remarcé prin costuri de realizare mai mici si cheltuieli reduse cu mentenanta.

Analizand cele 2 scenarii, recomandarea noastrd este urméatoarea: {inand cont de situatia
existentd in prezent, de necesitdtile de dezvoltare ale localitdtii, de nevoia de modernizare a

sistemului considerim ca varianta 1 este cea care reprezintd Solutia de Investitie.
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5.3. Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate

a) Obtinerea si amenajarea terenului

Obiectivele propuse se situeazd in orasul lernut. Terenul unde se va realiza lucrarile este
proprietatea orasului lernut.

b) Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului
Utilitatile necesare: alimentare cu energie electricd conform avizului tehnic de racordare
obtinute de la operatorul de distributie DEER .

c) Solutia tehnica
Descrierea lucrarilor de baza

- Bransament/Racord electric conform avizelor tehnice de racordare nr. 7030220211672
din 15.03.2022 — Orasul lernut, str. Dacia Traiana, nr. 7030220211668 din 15.03.2022 -
Orasul lernut, str. Libetdii, prevazute cu bloc de mésurd si protectie trifazat BMPT 125A
si priza de pamant cu rezistenta de dispersie de 4 Q;

Bransamentul/Racordul electric din Orasul lernut, str. Mihai Eminescu se va realiza din
blocul de masura si protectie trifazat BMPT 125A existent.
- Firida deracord tip E1 cu montaj la sol, de exterior cu IP>54, cofectionata din poliester armat
cu fibra de sticld previzuta cu o prizd de pdmant cu rezistenta de dispersie de 4 Q;

- statie de reincircare a autovehiculelor, amplasatd conform planului de situatie electrice,
avand doua puncte de reincircare - echipatd cu loc pentru montarea ulterioard a unui
sistem integrat de stocare energie in baterii (3,6 KWh inmagazinare cu putere de 14 KW)
. Statia va asigura incircarea a dous automabile simultan la o putere maxima de 22KW
AC (incéréare type 2) si 50 kW DC (incdrcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul
incarcarii dorit. Locurile de parcare aferente statiei de reincarcare vor fi marcate si evi-
dentiate corespunzator;

- Coloana electrica subterand intre blocul de masura si protectie trifazat BMPT 125A si fi-
rida de racord executata cu cablu tip AC2ZXABY 3x70+35;

- Coloana electricd subterana intre firida de racord si statia de reincarcare executata cu
cablu tip C2XABY 5x35;

Statia de reincircare va utiliza comunicarea prin protoco! tip OCPP -Open Charge Point

Protocol- minim 1.5 si va dispune de meniu in limba engleza,romana si maghiara.

Statiile de reincircare vor respecta urmatoarele cerinte:

» vor respecta Standardul [EC 61851;

e statiile de Incircare vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule,
conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru incarcarea in curent alternativ, si cel
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putin cu conectori ai sistemului de reincarcare combinat Combo 2, conform descrierii din
Standardul EN62196-3, pentru incarcarea in curent continuu;

e statiile de Incércare vor dispune de un acces deschis de management si operare care sa
permita identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitdtii, disponibilitatii,
cantitdtii de energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie sd permita interco-

nectarea si comunicarea cu alte instalatii similare in timp real;

d) Probe tehnologice si teste

Atat in timpul lucrérilor cat si la finalizarea acestora se va avea in vedere verificarea
functionarii statiilor de reincarcare, mdsuratori ale parametrilor specificati, probe specifice punerii
in functiune ale statiilor de reincarcare, rapoarte furnizate de sofware cu privire la parametrii

functionali.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectului de investitii
Valoarea total3 a investitiei cu detalierea pe structura devizului general
a) Valoarea totald a investitiei este de 783.968,92 lei la care se adauga TVA in valoare de
148.449,67 lei din care C+M 241.351,95 lei la care se adaugd TVAin valoare de 45.856,87

lei.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta:

1. Numarul de statii de reincarcare= 3 buc.
2. Numérul de locuri de parcare amenajate = 6 buc.

3. Numarul panourilor de informare= 3 buc.

¢) Durata estimat3 de executie a obiectivului de investitii exprimata in luni:

Conform graficului de execufie Anexa 3.

5.5. Prezentarea moduluiin care se asigurd conformarea cu reglementari specifice

Solutia prezentata in studiul de fezabilitate a fost intocmitd cu respectarea urmatoarelor
reglementari specifice:

Legea nr. 10/1995, republicatd, privind calitatea in constructii, cu modificarile s
completarile ulterioare;

Legea nr. 50/1991, republicat3, privind autorizarea executéarii lucrdrilor de constructii, cu
modificarile si completérile ulterioare;

Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile

ulterioare;
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HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii
si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completéarile ulterioare;

HGR Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, altele, inclusiv Directivele
europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul achizitiilor publice, proiectarii si
construcgiilor;

Ordin ANRE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice;

HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele
electrice de interes public;

Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor;

Legea nr. 319/2006 Lege a securitatii si sanatatii in muncé;

HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

PE 116/94 Normativ de Tncercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice;

17-2011 Proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare;

PE- 009/93 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice
sitermice;

1-RE-1p-30-2004 indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la padmant;

P 118/1-2016 Normativ de securitate la incendiu a constructiilor;

NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

NP 086 — 05 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere

aincendiilar.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice
- Fondul de mediu prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepo-
luant din punct de vedere energetic: statii de reincdrcare pentru vehicule electrice Tn lo-
calitati.
- Fonduri proprii-cofinantare
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6. URBANISM, ACORDURI si AVIZE
Certificatul de urbanism nr. CU 20/14.02.2022 si avizele:

6.1.

6.2.

7.

7.2.

7.3.

Apa, canalizare — Aquaserv nr. 23 / 24.02.2022

Gaze naturale - Delgaz nr. 213556268 / 16.02.2022

Energie electrica — DEER Electrica nr. 7030220211689 / 28.02.2022
Protectia mediului — APM Mures nr. 3272 / 15.03.2022

Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege.

Atasat la documentatie.

IMPLEMENTAREA INVESTITIE]
7.1.

Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Orasul lernut, jud. Mures, tel 0265471410, email jemut@cjmures.ro .

Strategia de implementare cuprinzand: durata de implementare a obiectului de in-

vestitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a inves-

titiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Implementarea proiectului de investitii se va face conform graficului de executie din Anexa3.

Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare;

Operatiile de intretinere vor cuprinde:

lucriri operative constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati pentru supraveghe-
rea permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pen-
tru remedierea deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a instalatiilor;

revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati de mica amploare exe-
cutate periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocu-
irea unor piese, avand drept scop asigurarea functionarii instalatiilor pana la urmatoarea
lucrare planificata;

reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
programe, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii pro-
iectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu

mai prezintd un grad de fiabilitate corespunzator.

in cadrul lucrérilor operative se vor executa:

interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale |a statiile de reincarcare si

accesorii;
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manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a statiilor de reincarare in vede-
rea executarii unor lucrari;

manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranja-
mente;

receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;
analiza starii tehnice a instalatiilor;

identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteaza statiile de reincar-
care;

interventii ca urmare a unor sesizari.

In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmatoarele operatii:

revizia statiilor de reincarcare si accesoriilor (cleme de legaturi, sigurantele).

revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

revizia liniei electrice care alimenteaza statiile de reincarcare.

La lucrérile de revizie tehnica la statiile de reincarcare se vor executa urmatoarele operatii:

stergerea statiei de reincarcare;

inlocuirea sigurantelor, contactoarelor, dispozitivelor de automatizare defecte sau a com-
ponentelor, daca exista o defectiune;

verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

refacerea inscriptionrilor, daca este cazul.

La revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se vor

realiza urmatoarele operatii:

inlocuirea siguranielor necorespunzatoare;
inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;
inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;

refacerea inscriptionarilor, daca este cazul.

La revizia retelei electrice de joasa tensiune care alimenteazd statiile de reincarcare

se realizeaza urmatoarele operatii:

verificarea starii conductoarelor electrice;

strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul;

verificarea instalatiei de legare la pamant (legaturd conductorului de nul de protectie la
armatura stalpului, legaturd la priza de pamant etc);

masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pamant.

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru statiile de reincarcare este conform normativelor

tehnice in vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.
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- Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare si retelele electrice de joasa tensiune destinate alimentarii cu
energie electrica a statiilor de reincarcare este de 3 ani, iar pentru statiile de reincarcare

este de 2 ani.

7.4. Recomandéri privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Pentru asigurarea capacitatii manageriale , in cadrul acestui proiect, se va proceda la alegerea
unui manager de proiect { o persoand din cadrul serviciilor de specialitate ale primariei si/sau un
expert extern) care se va ocupa de coordonarea activitatilor si va colabora strans cu serviciile
primiriei si reprezentantii acestora, cu proiectantii si cu toate celelalte persoane implicate in
implementarea proiectului precum si cu toate institutiile care vor fi implicate in finalizarea
proiectuiui.

Atunci cAnd este necesar, in oricare din etapele de implementare, documentele vor fi supuse

aprobarii consiliului local si vor fi adoptate hotéréari de consilivl local pentru aprobarea lor.

8. CONCLUZII S| RECOMANDARI

Nu mai e o noutate ca vehiculele electrice sau plug-in hybrid reprezinta viitorul in materie de
transport individual. De la an fa an numarul acestora creste si foarte curand vor deveni o prezenta
uzuala pe strizi. Este necesara si obligatoriu ca unitatile de administratie publica sa incurajeze si sa
stimuleze cresterea numarului de autovehicule electrice. Acesta se poate realiza prin doua metode:

» Subventii/ajutoare la achizitionarea acestor tipuri de vehicule

» Accesul facil la alimentarea acestor autovehicule prin montare de statii de reincarcare si

accesul permanent si nediscriminatoriu a utilizatorilor.

INTOCMIT,
ing. Marc Mircea Valentin
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Fisa tehnica

Identificare produs
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Descriere:; Echipament de alimentare in curent continuu destinat incarcarilor
publice ale autovehiculelor electrice

Denumire produs: Power Charger EKO 50

Cod produs: DC EKO 50

Caracteristici alimentare

Tensiune nominala 3 faze 400V

Cabluri  alimentare 3 faze + neutru + PE

Frecventa nominala 50 Hz

Curent nominal de intrare 80 A (125 A in echipare cu conector type 2)

Putere de alimentare 50 kW +/- 10% (72 kW +/- 10% in echipare cu conector type 2)

Caracteristici incarcare
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Putere de incarcare 50 kW (DC)

22 kW (AC)
Interval tensiune de 150-810 VDC
incarcare 400 VAC
Curent max. 152 A (DC)

max. 32 A (AC)
Interval curent de incarcare 0-152 A (DC)

6-32 A (AC)
Randament 95%
Factor de putere 0.98 (pentru putere de iesire mai mare de 25%)
Tip conector: CCS si/sau CHAdeMO si/sau Type 2
Temperatura operare: Tntre -20 si 45 grade Celsius
Protectie Buton de urgenta
Control acces: Nerestrictionat plug & charge

Restrictionare acces prin cartele RFID
Comunicare cu automobilul CAN sifsau PLC
Ventilatie Ventilare cu aer fortata
Standarde IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24,
ISO 15118, DIN 70121, CHAdeMO rev. 1.2

Caracteristici carcasa.

Carcasa: Otel galvanizat, vopsit electrostatic
Dimensiuni exterioare: 2000 x 1000 x 980 (mm)

Greutate: 450 kg

Protectie infiltrare: IP 54

Protectie  impact: IK10

Culoare: Gri

Detalii montaj: 4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica



Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei
Interfata utilizator Ecran LED, butoane pentru selectie

Putere de Tncarcare: 50kW (DC) + 22kW (AC)
Proteciie tablou: Intreruptor automat 150A
Cablu alimentare (max. 30m); Cablu Cu 5x35mm?2
Numar intrari alimentare O intrare Tn baza stafiei

e Optiuni suplimentare.

o Modul online (OCPP 1.6 - Ethernet, Wi-Fi, GSM) pentru:
+ Platforma on-line de monitorizare Plugpoint
. Status in timp real al statiei de Tncarcare (Availablg Charging Offline) *
Citire contor de la distanta
= Statistici de utilizare pe zi séptdmang luna si an =
Vizualizare costuri in urma incarcarilor

- Blocare statie de la distanta pe pericada nedeterminata

« Aplicatie pentru plata Piugpoint
« Tarifarea incércarilor direct prin aplicatia Plugpoint pentru mobil =
Setare pret in functie de kWh si/sau timp
= Facturarea clientilor automat

» Tncasare lunara in urma incércérilor




